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Abstrak 
 
Sumber energi panas suhu rendah sangat melimpah di bumi. Mengubah energi panas bumi suhu rendah 
tersebut menjadi sebuah kerja yang efektif adalah salah satu cara untuk menghindari krisis energi. Pada 
penelitian Bertani tentang perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di seluruh dunia 
menghasilkan peningkatan 2GW selama 5 tahun dari 2005 – 2010 dan jika pembangkit listrik tenaga 
panas bumi suhu rendah dan menengah ditingkatkan maka kapasitas instalasi pembangkit listrik tenaga 
panas bumi akan meningkat 8,3% dari total produksi listrik dunia 2050. Dari permasalahan tersebut 
telah dibuat sebuah siklus Organic Rankine Cycle (ORC) dengan menggunakan analisis manual serta 
modeling dan validasi oleh perangkat lunak pendukung yaitu Cycle Tempo, REFROP, dan HTRI 
Xchanger Suite. Adapun  fluida kerja organik yang digunakan yaitu R-123, R-134, R-32 dan n-
pentane. Hasil analisis dari sistem Organic Rankine Cycle (ORC) dengan data masukan suhu reservoir 
70oC, laju aliran massa 0,515 kg/s, suhu masuk turbin 60oC, suhu keluar turbin 45oC, dari semua 
refrigeran yang dibandingkan telah didapat jenis refrigeran yang sesuai untuk digunakan pada sistem 
ORC tersebut yaitu dengan fluida organik R-123. Karena refrigeran tersebut memiliki tekanan relatif 
kecil, daya relatif tinggi dari refrigeran lainnya, effisiensi relatif tinggi dibanding refrigeran lainnya, 
serta pemasangan komponen, ijin yang lebih mudah dan biaya lebih murah, dan mudah didapatkan 
dibanding refrigerant lain. Desain evaporator didapatkan panjang shell (l) 2 m, jumlah tube (Nt) 322, 
passage 2 pass, tube layout 45o triangular, jarak antar baffle 0,2096 m, diameter shell (Ds) 0,524 m, 
OD tube 0,01905 m, ID tube = 0,015748 m, jarak antar tube (Pt)  0,024 m, pressure drop shell dan 
tube ∆𝑃𝑠 = 4,688 Pa dan ∆𝑃𝑡 =  5,175 Pa. 
 
Kata kunci : Organic Rankine Cycle, fluida kerja, daya, tekanan, alat penukar kalor, evaporator 
 
Abstract 
 
Low temperature heat sources are very abundant in the earth. Changing the low-temperature 
geothermal energy is becoming an effective working is one way to avoid an energy crisis. In Bertani 
research on the development of geothermal power plants around the world resulted in increased 2GW 
for 5 years from 2005 to 2010 and if the geothermal power plant low and medium temperature 
enhanced the capacity of the power plant, geothermal power will increase 8.3% from total world 
electricity production by 2050. Of these problems has made an Organic Rankine Cycle (ORC) using 
manual analysis and modeling and validation by software support as Cycle Tempo, REFROP, and 
HTRI Xchanger Suite. The organic working fluid used is R-123, R-134, R-32 and n-pentane. The 
results of the analysis of the system Organic Rankine Cycle (ORC) with the data input reservoir 
temperature of 70 ° C, the mass flow rate of 0.515 kg / s, the turbine inlet temperature 60 ° C, the 
turbine outlet temperature 45 oC, of all the refrigerant being compared have obtained appropriate for 
the type of refrigerant used in The ORC system is the organic fluid R-123. Because the refrigerant 
pressure is relatively small, relatively high power from other refrigerants, efficiency is relatively high 
compared to other refrigerants, as well as the installation of components, which permits easier and 
cheaper cost, and easier to get than other refrigerants. Evaporator design obtained shell length (l) 2 
m, the number of tube (nt) 322, passage 2 passes, tube 45o triangular layout, the distance between the 
baffles 0.2096 m, the diameter of the shell (Ds) 0524 m, OD tube 0.01905 m, ID tube = 0.015748 m, 
the distance between the tube (Pt) 0.024 m, pressure drop of shell and tube ΔPs = 4.688 Pa and ΔPt = 
5.175 Pa. 
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1. Pendahuluan 
Peningkatan konsumsi energi mengakibatkan polusi di lingkungan dan berkurangnya sumber energi. Sumber 
energi yang dapat diperbaharui adalah sebuah alternatif untuk pengganti sumber energi konvensional. Energi panas 
bumi merupakan sumber energi yang sudah sejak lama berada di bumi yang dapat diolah menjadi sebuah energi untuk 
menggantikan energi konvensional. Energi panas bumi sering digunakan untuk menghasilkan energi listrik [1]. 
Secara umum sumber panas bumi suhu tinggi (>220oC) adalah yang paling sesuai untuk produksi listrik. Sistem 
Uap kering dan flash steam adalah sistem yang banyak digunakan secara luas untuk memproduksi listrik dari sumber 
panas bumi suhu tinggi [3-5]. Sistem uap kering menggunakan uap sumber panas bumi yang datang dari sumur 
produksi, dan berjalan secara langsung melewati turbin / generator untuk memproduksi listrik [2]. 
Sumber panas bumi suhu menengah, dimana temperatur berkisar antara 100-220oC, sampai sejauh ini jenis sumber 
panas bumi suhu menengah adalah yang paling umum ditemukan. Pembangkit listrik tipe binary cycle adalah teknologi 
yang paling umum digunakan untuk sumber panas bumi suhu menengah. Ada banyak variasi dari Pembangkit listrik 
tipe binary cycle diantaranya adalah Organic Rankine Cycles (ORC) dan Kalina cycles [5-15]. Pembangkit listrik tipe 
binary cycle berbeda dari sistem uap kering dan flash sistem, air atau uap dari sumber panas bumi tidak secara langsung 
melewati turbin/generator. Pada pembangkit listrik tipe binary cycle air dari sumber panas bumi digunakan untuk 
memanaskan fluida kerja, fluida kerja tersebut akan menguap dan uap itu akan digunakan untuk menggerakkan 
turbin/generator. Air dari sumber panas bumi dan fluida kerja tidak secara langsung bercampur tetapi hanya di lewatkan 
ke sebuah alat penukar kalor [2]. 
Di era sekarang ini, potensi untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber panas bumi suhu rendah (terutama 
diantara 70-100oC) sudah jarang ditemukan. Perluasan dari teknologi pembangkit listrik tipe binary cycle untuk  
memanfaatkan sumber panas bumi suhu rendah sudah menarik banyak perhatian [6-14]. Karena perbedaan temperature 
yang tersedia sangat rendah, efisiensi dari siklus (berkisar 5-9%) sangat rendah dibanding sumber panas bumi suhu 
menengah (berkisar 10-15%) [4]. Pada sistem suhu rendah, dibutuhkan tempat alat penukar kalor yang lebih besar 
daibandingkan dengan sistem suhu menengah pada jumlah energi yang sama. Faktor tersebut yang membatasi 
eksploitasi pada sumber panas bumi suhu rendah dan menekankan kepada perancangan yang sistem yang paling efektif 
dari pembangkit listrik tipe binary cycle [2].  
Dalam sistem pembangkit listrik Organic Rankine Cycle (ORC), panas dari panas bumi akan memanaskan fluida 
kerja organik (isopentane, isobutane, R134a,R123 dll) pada tekanan konstan, sehingga berubah menjadi uap dan uap 
akan memutar turbin/generator. Uap sisa keluaran turbin akan dikondensasi dan akan dipompakan kembali ke alat 
penukar kalor pembentuk uap untuk mengulangi kembali siklus yang ada. Komponen utama pada sistem pembangkit 
listrik Organic Rankine Cycle (ORC) adalah evaporator, turbin, kondensor, dan pompa [16].  
Sumber energi panas suhu rendah sangat melimpah di bumi. Mengubah energi panas bumi suhu rendah tersebut 
menjadi sebuah kerja yang efektif adalah salah satu cara untuk menghindari krisis energi [17]. Pada penelitian Bertani 
tentang perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di seluruh dunia menghasilkan peningkatan 2GW selama 5 
tahun dari 2005 – 2010 dan jika pembangkit listrik tenaga panas bumi suhu rendah dan menegah ditingkatkan maka 
kapasitas instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi akan meningkat 8,3% dari total produksi listrik dunia 2050 
[18].  
Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah membuat sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi suhu 
rendah (70oC) dengan menggunakan sistem ORC (Organic Rankine Cycle) karena sistem ORC (Organic Rankine 
Cycle) sesuai untuk permanfaatan sumber energi suhu rendah. Sistem akan dibuat dengan fluida kerja yang sudah 
ditentukan R134a, R123, R32, n-pentane dengan bantuan software Cycle Tempo 5 dan REFPROP 8. Setelah sistem 
dibuat akan dilakukan proses desain evaporator dengan perhitungan manual serta menggunakan software HTRI 
Xchanger Suite 6.0. 
 
2. Metodologi Desain 
Pada penelitian akan dibuat sebuah sistem yang akan digunakan untuk menghasilkan listrik dari sumber panas 
bumi suhu rendah. Suhu yang digunakan adalah 70oC dan fluida yang digunakan memiliki fasa cair. Sistem yang akan 
dibuat adalah sistem Organic Rankine Cycle (ORC). Sistem Organic Rankine Cycle (ORC) merupakan teknologi yang 
menjanjikan, melibatkan konversi panas dari berbagai sumber termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui seperti 
matahari, panas bumi, biomassa, atau sisa panas dari sistem pembangkit. Sistem dari Organic Rankine Cycle (ORC) 
sama dengan konvensional rankine cycle perbedaannya terletak pada fluida kerja yang digunakan, ORC menggunakan 
organic fluid untuk menggantikan air yang digunakan pada sistem konvensional rankine cycle. Untuk selanjutnya 
proses pembuatan sistem dengan perhitungan manual dan software Cycle Tempo dapat dilihat pada Gambar 1 
Setelah pembuatan sistem akan dilakukan pembuatan evaporator yang digunakan untuk mengubah fasa cair dari 
fluida kerja menjadi fasa uap agar dapat dilanjutkan prosesnya menuju turbin. Evaporator yang digunakan adalah alat 
penukar (evaporator)  kalor jenis shell and tube. Alat penukar kalor tipe shell and tube disusun dari pipa lingkaran 
berukuran besar berbentuk cangkang (shell) dengan susunan pipa paralel didalam cangkang (shell) tersebut. Untuk 
selanjutnya proses pembuatan evaporator yang sesuai untuk sistem Organic Rankine Cycle (ORC) yang sudah dibuat 
sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan sistem 
Tidak 
Ya 
Selesai 
Mulai 
Tidak 
Ya 
Permodelan siklus dengan 
cycle tempo 5 untuk semua 
refrigeran 
Buat tabel perbandingan dengan parameter 
𝑃1, 𝑃2, 𝑚 ,𝑊𝑇 , 𝜂, dan ketersediaan  
Pilih refrigeran sesuai 
kriteria dari parameter yang 
sudah dihitung 
Hitung nilai Q (energi sumber /reservoir) 
Batasi refrigeran yang akan dipakai ; R-
134a; R-123; R32; n-pentana 
Asumsikan suhu masuk 𝑇𝑖𝑛 dan keluar 
turbin  𝑇𝑜𝑢𝑡  
Hitung tekanan (P), suhu (T), entalpy (h), 
entropi (s) untuk semua refrigeran 
Hitung laju aliran massa siklus ( 𝑚  ) untuk 
semua refrigeran 
Hitung Daya turbin (𝑊𝑇) untuk semua 
refrigeran 
Hitung effisiensi siklus (𝜂) untuk semua 
refrigeran 
Data masukan (input) : 
1. Suhu reservoir : 70oC 
2. Suhu injection well : 50oC 
3. Tekanan reservoir : 1 bar 
4. Laju aliran massa : 0,515kg/s  
Studi pustaka 
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Setelah proses pembuatan sistem selesai dakan dibuat alat penukar kalor jenis shell and tube dengan langkah-
langkah seperti pada Gambar 2 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Mulai 
Data masukan (input) : 
1. 𝑇𝑖𝑛 (𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑅123) 6. Q (sumber) 
2. 𝑇𝑜𝑢𝑡  (𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑅123) 7. Material 
3. 𝑃 (𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑅123) 8. OD tube 
4. 𝑚  (𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑅123) 9. ID tube 
5. Susunan pipa 
Studi pustaka 
Hitung ∆𝑇𝑚 ( true / effective mean temperature 
difference) 
Asumsikan nilai  𝑈𝑜 (koefisien perpindahan 
panas keseluruhan)  
Hitung 𝐴𝑜 (luas permukaan perpindahan panas 
bagian luar)  
Hitung 𝐷𝑠 (Diameter Shell)  
Hitung 𝑁𝑡 (jumlah tube yang ada dalam shell)  
Hitung B (jarak antar baffle)  
Hitung 𝐷𝑒  (diameter ekivalent sisi shell)  
Hitung C (Clearence atau jarak antar 
permukaan tube)  
Hitung 𝐴𝑠 (bundle crossflow area)  
Hitung Re (bilangan Reynold)  
Hitung 𝑇𝑤 (suhu dinding)  
A 
1 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan HE 
3.  Hasil dan Pembahasan 
 Hasil perbandingan refrigeran sebagai fluida kerja pada sistem ORC dalam tugas akhir ini hanya dibatasi dengan 4 
refrigeran saja yaitu : R-134, R-123, R-32, dan n-pentane. Pada sistem ini proses penganalisaan dibantu dengan 
menggunakan perangkat lunak Cycle Tempo dan REFROP. Analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan 
keempat refrigeran dengan temperature  yang sama yaitu 60 oC (suhu masuk turbin) dan 45 oC (suhu keluar turbin). 
Berikut ini merupakan data masukan untuk membuat sistem ORC dengan fluida kerja yang telah ditentukan. 
 
Tabel 1. Data Masukan (input) 
Suhu reservoir 70oC 
Laju aliran massa 0,515 kg/s 
Tekanan 1 bar 
Suhu masuk turbin 60oC 
Suhu keluar turbin 45 oC 
Suhu masuk evaporator (Production Well) 70oC 
Suhu keluar evaporator (injectionwell) 50 oC 
 
 
Tidak 
Ya 
Hitung ℎ𝑜 (koefisien perpindahan panas sisi shell)  
Hitung 𝐴𝑡𝑝 (luas tube pada sisi tube)  
Hitung 𝑢𝑚 (kecepatan aliran sisi tube)  
Hitung 𝑁𝑢𝑇 (bilangan Nusselt pada sisi tube)  
Hitung ℎ𝑖 (koefisien perpindahan panas sisi tube)  
Hitung nilai  𝑈𝑡 ; 𝑈𝑡 harus 
mendekati 𝑈0 
Hitung ∆𝑃𝑆 (pressure drop sisi shell)  
Hitung ∆𝑃𝑇 (pressure drop sisi tube)  
Perhitungan desain dengan bantuan software HTRI 
Xchanger Suite 
Selesai 
A 
Pembuatan gambar teknik dengan software 
Solidworks 
1 
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Gambar 3.Perbandingan refrigeran (1) R 134, (2) R 123, (3) R 32, (4) n-penthane menggunakan software cycle  tempo. 
Dari semua analisa keempat refrigeran (R-134, R-123, R-32 dan n-pentane) dengan suhu masuk turbin yaitu, 
Tin = 60oC dan suhu keluar turbin, Tout = 45oC, maka didapat Tabel 2 hasil perbandingan keempat refrigeran tersebut. 
 
Tabel 2. Perbandingan Refrigeran Dengan Suhu Masuk Turbin 60oC Dan Keluar 45oC 
No Refrigerant P1 (bar) P2 (bar) 𝑚  (kg/s) W (kW) Effisiensi (%) 
1 R134a 16 11,397 0,26 1,7 4 
2 R123 2 1,1592 0,23 2,1 5 
3 R32 34 27,402 0,18 1,33 2 
4 n-penthane 2 1,0499 0,10 2,28 5 
 
Dari Tabel 2 diambil R-123 untuk sistem, karena refrigeran tersebut memiliki: 
 Tekanan relative kecil serta pemasangan komponen, ijin lebih mudah dan biaya lebih murah. 
 Daya yang dihasilkan relative tinggi daripada refrigeran lain. 
 Mudah didapatkan dibanding refrigeran lain. 
 Memiliki daya tahan yang lebih pendek pada atmosfer. 
 
3.1 Desain Alat Penukar Kalor Jenis Shell and Tube  
 
Tabel 3. Data Masukan Untuk Desain Evaporator 
Hot Fluid ( Water ) 
Tin = 70oC = 343 K 
Tout = 50oC = 323 K 
P = 1 bar 
m = 0,515 kg 
Q = 43,12 kW 
Tav = 
343+323
2
 = 333 K  
Didapatkan properties fluida (REFPROP8) : 
Cold Fluid ( R-123) 
Tin = 31,605oC = 304,605 K 
Tout = 60oC = 333 K 
P = 2 bar 
m = 0,23 kg 
Q = 43,12 kW 
Tav = 
304,605+333
2
 = 318,8025 K  
Didapatkan properties fluida (REFPROP8) : 
4 
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𝜌 = 983,27
𝑘𝑔
𝑚3
 
cp = 4,1849 Kj/kg.K 
𝜇 = 0,00046745 𝑃𝑎. 𝑠 
k = 0,65424 W/m.K 
Pr = 2,9901 
TEMA Design Fouling Resistant for water, 
Rf : 0,000352 m2K/W 
𝜌 = 1409,7
𝑘𝑔
𝑚3
 
cp = 1,0459 Kj/kg.K 
𝜇 = 0,00033123 𝑃𝑎. 𝑠 
k = 0,070898 W/m.K 
Pr = 4,8864 
TEMA Design Fouling Resistant for industrial fluid, 
untuk refrigerant liquid 
Rf : 0,000176 m2K/W 
 
Ukuran standard tube yang akan dipakai : 
OD : ¾ in ; BWG : 16 
Spesifikasinya dalam satuan SI : 
Outlet Diameter (OD) : 0,01905 m 
Thickness : 0,001651 m 
Inlet Diameter (ID) : 0,015748  m 
 
Material 
Shell : Carbon Steel, properties dari material adalah 
𝜌 = 7800
𝑘𝑔
𝑚3
     ; cp = 0,47 Kj/kg.K  ; k = 43 W/m.K 
Tube : Copper ( tembaga ), properties dari material adalah 
𝜌 = 8950
𝑘𝑔
𝑚3
      ; cp = 0,38 Kj/kg.K     ; k = 350 W/m.K 
 
Arah perpindahan panas = Counterflow (berlawanan arah) 
 
Pitch ratio ( Pt/do ) = 1.25  
Pt = 0,024 m 
 
Tube layout angle = 45o 
Tube layout constant (CL) = 1,0 
 
Passage = 2 pass 
Karena menggunakan 2 pass maka : 
Tube count calculation constant (CTP) = 0,90 
 
Baffle 
Menggunakan Single-segmental baffle 
Baffle cut 25% 
Dari data masukan Tabel 3 didapatkan desain evaporator dengan perhitungan manual dan dengan 
menggunakan software HTRI Xchnager Suite 6.0 didapatkan panjang shell (l ) 2 m, jumlah tube ( Nt ) 322, passage 2 
Pass, tube layout 45o triangular, jarak antar baffle 0,2096 m, diameter shell 0,524 m, OD tube 0,01905 m, ID tube = 
0,015748 m, jarak antar tube (Pt)  0,024 m, pressure drop shell dan tube ∆Ps = 4,688 Pa dan ∆Pt =  5,175 Pa. Pada 
Tabel 4 diuraikan perbandingan antra nilai perhitungan manual dan nilai pada software HTRI Xchanger Suite 6.0. 
 
Tabel 4. Perbandingan variable desain heat exchanger jenis shell and tube 
No Parameter Nilai perhitungan manual HTRI Xchanger Suite 6.0 
1 Panjang  (l) 2 m 2 m 
2 Diameter Shell (Ds) 0,524 m 0,524 m 
3 Jumlah Tube (Nt) 322 322 
4 Overall Heat Transfer (U) 86 W/m2.K 84,38 W/m2.K 
 Pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 ditunjukkan hasil dari perhitungan menggunakan software HTRI 
Xchanger Suite 6.0 yang berupa sebuah gambar teknik 2D, 3D dan keterengannya. 
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Gambar 4. Tube layout dan Shell (2D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Tube layout dan Shell (2D) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Shell dan Tube layout (3D) 
4.  Kesimpulan 
Dari permasalahan yang sudah diketahui telah dibuat sebuah siklus Organic Rankine Cycle (ORC) dengan 
menggunakan analisis manual serta modeling dan validasi oleh perangkat lunak pendukung yaitu Cycle Tempo dan 
REFROP. Adapun  fluida kerja organik yang digunakan yaitu R-123, R-134, R-32 dan n-pentane. Hasil analisis dari 
sistem Organic Rankine Cycle (ORC) telah didapat jenis refrigeran yang sesuai untuk digunakan pada sistem ORC 
52,5019 mm
52,5019 mm TEMA type
Shell diameter
Outer tube limit
Height under inlet nozzle
Height under outlet nozzle
Tube type
Tube diameter
Tube pitch
Tube layout angle
Number of tubes (specified)
Number of tubes (calculated)
Number of tie rods
Number of seal strip pairs
Number of passes
Perpendicular passlane width
Baffle cut % diameter
AEL
524,000
509,562
10,343
23,144
Plain
19,000
23,750
45
322
322
0
3
2
15,875
25
 mm   
 mm   
 mm   
 mm   
 mm   
 mm   
 mm   
Pass 
1
2
Rows
14
14
 Tubes
155
167
Plugged 
0 
0 
TUBEPASS DETAILS
Tube
Plugged tube
Tie rod
Impingement rod
Dummy tube
Seal rod
Seal strip/Skid bar
SYMBOL LEGEND
1
2
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tersebut yaitu dengan fluida organik R-123. Karena refrigeran tersebut memiliki tekanan relatif kecil, daya relatif tinggi 
dari refrigeran lainnya, effisiensi relatif tinggi dibanding refeigeran lainnya, serta pemasangan komponen, ijin yang 
lebih mudah dan biaya lebih murah, dan mudah didapatkan dibanding refrigerant lain. Desain evaporator dengan 
perhitungan manual dan dengan menggunakan software HTRI Xchnager Suite 6.0 didapatkan panjang shell ( l ) 2 m, 
jumlah tube ( Nt ) 322, passage 2 Pass, tube layout 45o triangular, jarak antar baffle 0,2096 m, diameter shell 0,524 m, 
OD tube 0,01905 m, ID tube = 0,015748 m, jarak antar tube (Pt)  0,024 m, pressure drop shell dan tube ∆Ps =
4,688 Pa dan ∆Pt =  5,175 Pa. 
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